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Аннотация 

В основной части диплома находится описание Экибастузской ГРЭС-2, 

также были приведены примеры повышения эффективности работы станции 

и был произведен расчет тепловой схемы блока 500 МВт. 

Во второй части диплома были произведены расчет искусственного 

освещения и расчет выбросов загрязняющих веществ. 

В экономической части диплома была рассчитана себестоимость 

выработки электроэнергии до и после модернизации станции. 

                                              

                                             Annotation 

In the main part of the diplom is a description of GRES-2, were also 

examples of improving the efficiency of the station and was calculated thermal 

circuit unit 500 MW.  

In the second part of the diplom were made of artificial lighting calculation 

and calculation of emissions.  

In the economic part of the diploma was calculated cost of electricity 

generation before and after modernization station. 

 

                                              Аңдатпа 

Дипломның негізгі бөлігінде Екібастұздың ГРЭС- 2 сипаттамасы 

болады, да келтір- бекеттің жұмысының тиімділігінің көтермелеуінің 

мысалдары болды және есеп айыр- шығырдың жылының нобайының 500 

МВт болды. 

Дипломның екі бөлігінде есеп айыр- жасанды жарық түсір- болды және 

ластаушы заттың шығарындысының есебі. 

Дипломның экономикалық бөлігінде өлшеулі электроэнергии 

өндірімінің өзіндік құны дейін және кейін бекеттің модернизациясының 

болды. 
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