
АҢДАТПА 

Дипломдық жобада Алматы қаласындағы екінші ЖЭО–ның берілген 

қуатын ұлғайту шаралары қарастырылған. Станцияда орнатылған негізгі 

жабдықтардың жылулық сүлбелері мен есебі көрсетілген. Бұл жүйені 

жетілдіруге арналған ұсыныстар қарастырылған. Қазіргі жобада 

деаэрационды жылулық жүйесін толықтыратын қондырғының жылулық 

сүлбесін қайта құрастыру қарастырылып жатыр. Сондай – ақ, қайта 

құрастыру бойынша жоба шешімінің технико-экономикалық  негіздемесі, 

техника қауіпсіздігінің және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары ұсынылған. 
 


