
Аннотация 

 

В данном дипломном проекте рассмотрена модернизация АТЭЦ 

расчетом подогревателя высокого давления. Произведен тепловой расчет 

принципиальной тепловой схемы станции. В разделе БЖД произведен расчет 

предохранительных устройств и проведен расчет пожаробезопасности. В 

экономической части была вычислена экономическая эффективность 

модернизации подогревателя высокого давления. 

 
 


