
Aңдaтпa 

Дипломдық жұмыс сервердің қызып кетуіне және олардың техникалық 

диагностикалық жүйесіне талдау жасайды. Сонымен қатар, температура 

сенсорының теориялық аспектілерін, соның ішінде сенсордың жұмыс 

принциптерін, сипаттамалары мен сапасын түсіну үшін тәжірибелік 

зерттеулер жүргізілді. Сервердің қызып кетуіне жол бермеу үшін: қоршаған 

ортаның параметрлерін, электрмен жабдықтауды, күзет бекетіне дабылды 

шығаруға қойылатын талаптар, хабарлау үшін байланыс каналдарына 

қойылатын талаптар, негізгі критикалық параметрлердің мониторинг 

тізбегінің серверлердің, автоматикалық телефон станцияларының және басқа 

жабдықтардың жұмыс қабілеттілігінен тәуелсіздігіне қойылатын талаптар, ол 

бақылануда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


