
Aннoтaция 

В дипломной работе рассмотрен анализ перегрева серверной с 

предупреждением и системы их технической диагностики. Кроме того, были 

проведены экспериментальные исследования, чтобы понять теоретические 

аспекты датчика температуры, в том числе принципы работы, характеристики 

и качество датчика. В целях предотравщения перегрева серверной: 

установлены требования к системе мониторинга параметров среды, 

электропитания, требования к выводу сигнализации на пост охраны, 

требования к каналам связи для оповещения, требования к независимости 

контура мониторинга основных критически важных параметров от 

работоспособности серверов, АТС и др. оборудования, за которым 

производится наблюдение. 
 


