
АННОТАЦИЯ 

В дипломной работе представлен проект котельной "Жас-канат" с 

унифицированными водогрейными котлами КВ-ГМ-11,63 и КВ-ГМ-23,2. Для 

котла КВ-ГМ-11,63 и КВГМ-23,2 представлен тепловой расчет. 

Представлены основные технические решения по выбору насосного 

оборудования для котла КВ-ГМ-23,2. Специально рассмотрены вопросы по 

отработке эксплуатации унифицированной водогрейной котельной КВГМ-

23,2. 
 


